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Elektroprojekt DM 37/2008 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt nicht erforderlich 

Nicht verpflichtend 
 

ð Baustellenanlagen 
ð Anschluss und Einbau von 

Haushaltsgeräten 
ð Anlagen für automatische 

Aufzüge, Türen oder Tore 
ð Ordentliche Wartung (z.B. 

Austausch ohne technische 
Veränderung) 

Projekt erforderlich 

Vom Planer (Perito/Ingenieur) zu unterzeichnen (Art. 5 DM 37/08) 
 

ð Anlagen mit einer Leistung über 6 kW 
ð Flächen über 400 m² 
ð Beleuchtungsanlagen mit speziellen Leuchtstofflampen 

(kalte Kathode), wenn die gesamte elektrische Leistung 
mehr als 1200 VA beträgt 

ð Räume, die speziellen CEI-Normen unterliegen 
ð Medizinisch genutzte Räume (mit oder ohne besondere 

Gefahren; grundsätzlich projektpflichtig) 
ð Räume mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr 
ð Blitzschutzanlagen in Gebäuden mit einem Volumen 

über 200m³ 

Vom technischen Verantwortlichen der 
Installationsfirma zu unterzeichnen 
 

ð In allen anderen Fällen 

Konformitätserklärung erforderlich (Installationsfirma) 


